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용정초등학교 공기정화장치 

유지관리 결과보고서

1. 유지관리대상 제품현황

 가. 공기청정기
제조업체명 모 델 명 설치대수 비고

LG AS488BWB 12대

 나. 공기순환기
제조업체명 모 델 명 설치대수 비고

숨터 ST400S 12대

2. 유지관리서비스 실시현황

 가. 공기청정기
모 델 명 대  수 유지관리 비   고

AS488BWB 12대

1. 정상작동 유무 체크
2. 내/외부 오염원 및 장애물 체크

3. 내부 및 외부 청소
4. 작동중 소음 체크

5. 필터상태 점검

 나. 공기순환기
모 델 명 대  수 유지관리 비   고

ST400S 12대

1. 정상작동 유무 체크
2. 내/외부 오염원 및 장애물 체크

3. 내부 및 외부 청소
4. 작동중 소음 체크

5. 필터상태 점검



공기정화장치 유지관리 현장 사진

5학년 2반

3학년 1반

누리반



기준

미세먼지 75(㎍/㎥) 이하

초미세먼지 35(㎍/㎥) 이하

세잎클로버�공식�블로그

www.tlclover.com

좋음 보통 나쁨 아주나쁨

미세먼지 0~30 31~80 81~150 151~

초미세먼지 0~15 16~35 36~75 76~

학교�공기질�측정�관리카드 학교명� :� 용정초등학교

      ■ 학교 공기질 유지관리 기준

      ■ 미세먼지/초미세먼지 농도 기준

      ■ 공기질 측정

방문날짜 2023.06.07

외부 복도

미세먼지 59 53

초미세먼지 32 34

6-1 5-2 동아리실2 3-1 1-1 누리반

공기

정화장치

(가동여부)

□�공기청정기

□�공기순환기

□�냉/난방키트

□�공기청정기

□�공기순환기

□�냉/난방키트

□�공기청정기

☑� 공기순환기

□�냉/난방키트

□�공기청정기

□�공기순환기

□�냉/난방키트

□�공기청정기

□�공기순환기

□�냉/난방키트

□�공기청정기

□�공기순환기

□�냉/난방키트

미세먼지 18 50 13 29 43 66

초미세먼지 9 26 10 13 26 37

� �

측정자�확인� : 팀장�안형석


